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Technische Daten / Technical Data /

Spécifications techniques

Nennstrom / max. current / Intensité max. 16A @ 2,5 mm?
Nennspannung / nom. voltage /Tension nom. 230V /50 Hz
Schutzklasse / protection / Indice de protect. IP 66
Kabeldurchmesser /cable diameter /
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Arbeiten an Anlagenteilen fiir AC-Netzspannung

230V/50Hz diirfen nur durch zugelassene
Elektrofachkréfte ausgefiihrt werden.

» RS LAND DK

Please note that all works on plant components for
shore power AC 230V/50 Hz must be carried out by
licensed electrical engineers.

Les travaux sur des parties du systéme pour la ten-
sion secteur 230V / 50Hz ne peuvent étre effectués
que les électriciens sont en cours d'exécution.

Es missen immer Aderendhiilsen verwendet und
fachmannisch gepresst werden!

Pig tails must always be used and expertly pressed!

Les embouts doivent toujours étre utilisés et presseés
par des experts!




